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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 4.1

Data Hasil Uji Laboratorium Tahun 2015

PARAMETER
Baku

Mutu

Hasil Analisa Air Limbah (Outlet) Bulan Januari – Desember 2015

Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des

pH 6-9 mg/L - 7,7 7,8 7 7 8 8 7 7 7 7 7

Zat Padat

Tersuspensi
50 mg/L - 27,0 52 11 6 10 20 21 9 7 16 5

Minyak dan

Lemak
10 mg/L - < 1,13 0,6 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Senyawa Aktif

Biru Metilen
2 mg/L - 0,30 0,94 0,1 0,1 0,1 0,04 0,1 0,1 0,02 0,02 0,03

COD 80 mg/L - 69,77 117 57 38 27 26 55 22 24 34 22

BOD 50 mg/L - 16,18 41 15 10 7 7 19 6 6 8 5

Total koliform
10.000

/100 ml
- < 2 120 120 120 120 2400 150 150 2400 110 2400
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Tabel 4.2

Data Hasil Uji Laboratorium Tahun 2016

PARAMETER
Baku

Mutu

Hasil Analisa Air Limbah (Outlet) Bulan Januari – Desember 2016

Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des

pH
6-9

mg/L
7 7 7 7 7 6.9 7 7.7 7 7.2 7.6 7

Zat Padat

Tersuspensi

50

mg/L
14 7 12 7 9 5 3 17.0 < 2 < 2 15.0 9

Minyak dan

Lemak

10

mg/L
< 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 1.13 < 1.8 < 1,8 < 1.13 < 1.8

Senyawa Aktif

Biru Metilen
2 mg/L 0,1 0,02 0,2 0.02 0.08 0.01 0.03 0.04 0.02 0.04 0.04 0.03

COD
80

mg/L
37 42 21 11 34 33 28 21.10 26 31 32.60 72

BOD
50

mg/L
8 9 7 4 8 12 8 5.39 5 7 9.45 22

Total koliform
10.000

/100 ml
2.400 2.400 1.300 2.400 2.100 2.100 1.100 500 1.100 2.800 < 2 280.000
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Tabel 4.3

Data Hasil Uji Laboratorium Tahun 2017

PARAMETER

Baku Mutu Air

Limbah Domestik

Permenlh No.P.68

/Menlhk/Sekjen/Kum.

1/8/2016

Hasil Analisa Air Limbah Bulan-

Januari

Outlet

Februari
Maret

Outlet

April

Outlet

Mei

Outlet

Juni

Outlet

Agust

Outlet
Sept

Outlet

Okt

OutletInlet Outlet

pH 6-9 mg/L 7 7,4 6,8 7 7 7,4 7 7

BOD 30 mg/L 15 41,91 3,22 6 9 7.01 10 14

COD 100 mg/L 54 273,64 <40,00 30 43 26.30 46 55

Zat Padat

Tersuspensi
30 mg/L 18 142 7 9 4 12.0 4 38

Minyak dan

Lemak
5 mg/L <1,8 <1,13 <1,13 <1,8 <1,8 <1,13 <1,8 <1,8

Senyawa Aktif

Biru Metilen
10 mg/L 0,02 32,08 8,67 7 5 4.51 7 7

Total koliform 3000 /100 ml 2.400 >16.000 >16.000 <1,8 <1,8 0 2.400 2.800
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